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Karta aktualizacji nr 35/2024 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

1. Zakres zmian IRiESD 

L.p. Rozdział IRiESD Zapisy podlegające zmianie 

1. 

Rozdział II IRiESD 

„Przyłączanie oraz planowanie 
rozwoju sieci dystrybucyjnej ENEA 
Operator”  

Zmienia się pkt II.1.4. i pkt II.1.11.  

2. Nowe brzmienie zapisów IRiESD 

1) Zmienia się pkt II.1.4., który przyjmuje następujące brzmienie: 

II.1.4. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator 

przyszłej sieci (dla której podmiot taki nie uzyskał jeszcze koncesji na dystrybucję 

energii elektrycznej i dla której nie wyznaczono OSD) składa wniosek o określenie 

warunków przyłączenia uwzględniający wyłącznie moc przyłączeniową 

odpowiadającą zapotrzebowaniu przyszłej sieci w zakresie poboru energii 

elektrycznej. Wydanie warunków przyłączenia przez ENEA Operator dla takiej 

przyszłej sieci, nie gwarantuje możliwości przyłączenia do niej magazynów energii 

elektrycznej lub źródeł energii elektrycznej. Przyłączanie do takiej sieci magazynów 

energii elektrycznej i źródeł energii elektrycznej, odbywa się z zachowaniem zasad 

i koniecznych uzgodnień z ENEA Operator, określonych w IRiESD, w szczególności 

w pkt. II.1.14. i w pkt. II.1.15. Przekazanie ENEA Operator projektu warunków 

przyłączenia, o którym mowa w pkt. II.1.14. lub w pkt. II.1.15., stanowi potwierdzenie 

złożenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie magazynów energii 

elektrycznej lub źródeł energii elektrycznej poprawnego i kompletnego wniosku 

o określenie warunków przyłączenia oraz spełnienia wszystkich wymagań 

formalnych, w tym w szczególności dotyczących wniesienia zaliczki ustawowej 

wynikającej z art. 7 ust. 8a ustawy Prawo energetyczne oraz posiadania dokumentu 

spełniającego dyspozycję przepisu art. 7 ust. 8d ustawy Prawo energetyczne, 

w związku z art. 7 ust. 8d1 ustawy Prawo energetyczne. 

2) Zmienia się pkt II.1.11., który przyjmuje następujące brzmienie: 

II.1.11. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich doręczenia. W okresie ważności 

warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie ENEA Operator do 

zawarcia umowy o przyłączenie do sieci. 

Jeżeli podmiot wystąpi do ENEA Operator z wnioskiem o zawarcie umowy 

o przyłączenie w terminie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 

warunków przyłączenia, ENEA Operator przed zawarciem umowy o przyłączenie 

może ponownie zweryfikować istnienie technicznych i ekonomicznych warunków 

przyłączenia. 

Podmiot ubiegający się o przyłączenie może zrezygnować z realizacji warunków 

przyłączenia przed upływem terminu ważności warunków przyłączenia, o czym 

wnioskodawca informuje ENEA Operator. W przypadku rezygnacji z warunków 

przyłączenia tracą one ważność z dniem poinformowania ENEA Operator 

o rezygnacji z ich realizacji. 

 


